
รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

ř.งานรืÊอถอนบนัได
-

รืÊอถอนบนัได คอนกรีตเสริมเหลก็ ราวจบัเหลก็  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สงู 6 เมตร
2.งานพื

Êน
-

งานปรบัพื
Êน และเคลือบพื

Êนผิวคอนกรีต ดว้ยระบบ Epoxy self-levelling
           ความหนาไม่นอ้ยกว่า Ś มม. จาํนวน ŞŘŘ ตารางเมตร

ś.งานทาสีภายใน
-

ตอ้งทาํการ ซอ่มแซมปรบัแต่งพื
ÊนผิวทัÊงหมดทีÉจะทาํการทาสี

-
ทาสีนํÊาอะครีลิค řŘŘ%

 ชนิดกึÉงเงา ภายในหอ้ง สว่นของผนงัปนู  ฝ้าเพดาน เสา คาน และสว่นตอ่เนืÉองอืÉนๆ
ภายในหอ้งทัÊงหมด  จาํนวน ř,148 ตารางเมตร

-
ทาสีนํÊามัน สีดา้น ทาโครงเหลก็ บานเกลด็ เหลก็ตระแกรง  วงกบเหลก็ ประตมูว้น และสว่นต่อเนืÉองอืÉนๆทีÉเป็น
เหล็ก ภายในหอ้งทัÊงหมด  จาํนวน ŝŜş ตารางเมตร

Ŝ.งานปรบัอากาศ
-

ยา้ยคอยลร์อ้นติดตัÊงขาเหลก็ สาํหรบัรองรบัชดุคอยลร์อ้น บรเิวณ
 ภายนอกนอกอาคารชัÊน 1 ทางทิศตะวนัตก

ของ หอ้ง วศ.řŘŠ  จาํนวน Ś ชดุ
-

เดินสายไฟ
และท่อน

ํÊายาทาํความเย็นโดยใชส้ายไฟ
 และท่อนํÊายา เป็นแบบและขนาดเดียวกับของเดิม พรอ้ม

หุม้ฉนวน ใสร่างครอบพีวีซี ระยะทางไม่นอ้ยกว่า Ś0 เมตรต่อการยา้ยคอยลร์อ้น ř ชดุ

ŝ.งานระบบระบายอากาศ
-

ติดตัÊงพ
ดัลมฟ

ารม์ (Agricultural Farm
 Fan) แบบติดผนัง จาํนวน Śชดุ  ชดุละ śตวั / หอ้ง รวม จาํนวน 6 ตวั

-
เป็นพ

ดัลมฟารม์ (Agricultural Farm
 Fan)โครงทาํจากเหลก็สงักะสี เคลือบอลมูิเนียม ความหนาไม่นอ้ย

กว่า Ř.ş มม.  ใบพ
ดัทาํจากสแตนเลส เกรด ŜśŘ ความหนาไม่นอ้ยกว่า ř.ř มม. พลูเลย่ ์ทาํจากอลมูิเนียมหลอ่

และตวัชตัเตอรท์าํจากแผ่นอลซูิงค ์ความหนาไม่นอ้ยกว่าŘ.Ŝ มม.
-

มีความสามรถในการดดูลม (Air Flow) ไม่นอ้ยกว่า ŚŘ,ŘŘŘ ลกูบาศกเ์มตร/ชัÉวโมง
-

ตวัพดัลม มีขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง ŠŘ ซม. ยาว ŠŘ ซม.
-

ใชร้ะบบไฟ ŚŚŘ โวลล ์กาํลงัไฟไม่เกิน ŜŘŘ วตัต์
-

ติดตัÊงพ
ดัลมสงูจากพื

Êนประมาณ
 ŝ-Ş เมตร ยึดติดกับโครงเหลก็กรอบ หนา้ต่างบานเกรด็เดิม โดยถอดบานเกรด็

กระจกเดิมออก ใหแ้ข็งแรงสวยงาม  และสามารถถอดตวัพดัลมออกมาซอ่มหรือเปลีÉยน ไดโ้ดยง่าย
-

ติดตัÊงระบบไฟจากตูค้วบคมุไฟ
ฟ้าพรอ้มระบบควบคมุพดัลม  ภายในหอ้ง วศ.řŘŠ และวศ.řŘš แยกแตล่ะหอ้ง

เป็นระบบไฟ ř เฟ
ส ŚŚŘโวลล ์ใชส้ายTH

W
 ขนาดไม่นอ้ยกว่า Ś.ŝ sq.m

m
. รอ้ยท่อPVC ระยะทางไม่นอ้ย

กว่า ŜŘ เมตร /ชดุ

6. งานระบบไฟฟา้
-

เปลีÉยนตู ้Load Center śเฟส ขนาด 30 ช่องขึÊนไปขนาดภายในแต่ละหอ้ง โดยใชอ้ปุกรณ
เ์ดิม จาํนวน Ś ตู้

-
เพิÉมสายกราวด ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 sq.m

m
.สาํหรบั Pow

er Pluge จากตู ้Load Center ถึงตวั Pow
er Pluge

จาํนวน ř5 จุดงานประต ูหอ้ง   วศ.řŘš จาํนวน ř งาน
-

เปลีÉยนเตา้รบั มีกราวด์ แบบŚช่องสียบต่อชดุ พรอ้มหนา้กาก  จาํนวน 21 ชดุ

7. งานประตูู
-

ติดตัÊงประตกูระจกอลมูิเนียมบานสวิง Ś บาน พรอ้มวงกบ และช่องแสงขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  สงู 3.00  เมตร
โดยกรอบวงกบ ประต ูกรอบช่องแสง ใชอ้ลมูิเนียมสีธรรมชาติ มีความหนาไม่นอ้ยกว่า ř.Ŝ มม. ลกูฟกูอลมูิ
เนียม มีหนาไม่นอ้ยกว่าŘ.Şมม.  กระจกใส มีความหนาไม่นอ้ยกว่า ŝ มม. ติดตัÊงมือจบัสแตนเลส และชดุ
กญุ

แจลอ็ค  พรอ้มติดตัÊงคานเหลก็กลอ่ง ขนาด ŜนิÊวxŜนิÊว หนาไม่นอ้ยกว่า ś มม. เพืÉอรบัและยึดประตมูว้นเดิม
จาํนวน ř ชดุ

-
ติดตัÊงประตกูระจกอลมูิเนียมบานสวิง 2 บาน พรอ้มวงกบ ขนาดกวา้ง 1.88 เมตร  สงู 2.00  เมตร โดยกรอบวง
กบ ประต ูใชอ้ลมูิเนียมสีดาํ มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.4 มม. ลกูฟกูอลมูิเนียม มีหนาไมน่อ้ยกวา่0.6มม.
กระจกสีชา มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 5 มม. ติดตัÊงมือจบัสแตนเลส และชดุกญุ

แจลอ็ค  จาํนวน 1 ชดุ

8. งานทาํความสะอาดท่อระบายนํÊาภายในหอ้ง วศ.řŘŠ
-

ใชงู้เหล็ก หรือท่อฉีดนํÊาแรงดันสงู ทาํใหน้
ํÊาภายในรางไหลออก ไดโ้ดยง่าย

สญั
ลกัษ

ณ
ป์ระกอบแบบ

สญั
ลกัษ

ณ
์

รายละเอียด

B

C

D

A

ทิศทางแสดงการมองรูปภาพ
ตามตวัอกัษ

ร

ระยะศนูยก์ลาง - เสา

เสน้บอกรายละเอียด

1
+ 0.00

ชืÉอหอ้ง
แสดงชืÉอหอ้ง
แสดงวสัดพุื

Êนผิว

+ 0.00
สญั

ลกัษ
ณ

แ์สดงระดบัความสงู

+ 0.00
สญั

ลกัษ
ณ

แ์สดงระดบัพื
Êน

FL

สารบญั
แบบ

แผน่ทีÉ
รายการ

A - 01

A - 02

สารบญั
แบบ

สญั
ลกัษ

ณ
ป์ระกอบแบบ

รายการประกอบแบบ

แปลนชัÊน
อาคารอาํนวยการ

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดงพ

ืÊนทีÉทาํพ
ืÊน

A - 03
ผงัก่อนปรบัปรุงหอ้ง

วศ

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดงตาํแหน่งติดตัÊงประตู

ป.1

A - 04
ผงัหลงัปรบัปรุงหอ้ง

วศ

A - 05
แสดงการวางชดุคอยลร์อ้น
และติดตัÊงพดัลมระบายอากาศ

วศ.řŘŠ

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดงตาํแหน่งพ

ดัลมระบาย
อากาศ

FC
U

C
BU

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดงตาํแหน่งคอยลร์อ้น

เครืÉองปรบัอากาศ

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดงตาํแหน่งคอยลเ์ยน็

เครืÉองปรบัอากาศ

A - 06
ผงัหลงัปรบัปรุงหอ้ง วศ.řŘš

A - 07

A - 08
รายละเอียดการตดิตัÊงประตู

แบบแสดง

    สารบญั
แบบ

    สญั
ลกัษ

ณ
ป์ระกอบแบบ

    รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผน่

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการท
ัÊงหมดเป็นกรรมสิทธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ

   คดัลอกส่วนใดส่วนหนึÉง หรือทัÊงหมด กอ่นไดร้บัอนญุ
าตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

   เป็นลายลกัษ
ณ

อ์กัษร
Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั

 หา้มวัดจากแบบเป็นอนัขาด

A-01

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตักิาร
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

นายกิตติ   เมธาวงศ์

รศ.ดร.ภาณ
 ุ ด่านวานิชกลุ

Load
สญั

ลกัษ
ณ

แ์สดงตาํแหน่งตู ้Load center

สญั
ลกัษ

ณ
แ์สดง Pow

er Pluge

สญั
ลกัษ

ณ
เ์ตา้รบัมีกราวด

์

P

แสดงการตดิตัÊงพ
ดัลมระบายอากาศ

วศ.řŘ9
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แบบแสดง

  แปลนชัÊน ř อาคารอาํนวยการ
  แสดงพื

ÊนทีÉปรบัปรุงหอ้ง วศ.řŘŠ
  และ วศ.řŘš

มาตราสว่น

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผน่

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการทัÊงหมดเป็นกรรมสิทธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ
   คดัลอกส่วนใดส่วนหนึÉง หรือทัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนุญ

าตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
   เป็นลายลกัษ

ณ
์อกัษ

ร
Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั

 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-02

ห้องนํÊา
น.ศ. ชาย

ห้องนํÊา
น.ศ. หญิ

ง

UP

UP

UP

UP

UP

LIFT LIFT

LIFT

LIFT

สวน
สวน

สวน

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิาร
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

 8

วศ.řŘŠ

นายกิตติ   เมธาวงศ์
แบบแปลนชัÊน ř อาคารอาํนวยการ แสดงตาํแหนง่หอ้ง วศ.řŘ8 และ วศ.řŘš

วศ.řŘ9

รศ.ดร.ภาณ
 ุ ด่านวานิชกลุ



ผงัก่อนปรบัปรุง หอ้ง วศ.108 ชัÊน ř อาคารอาํนวยการ

U
P

FC
U

FC
U

C
BU

C
BU

แบบแสดง

   แปลนหอ้ง วศ.řŘŠ
   ก่อนปรบัปรุง

มาตราสว่น

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผน่

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการทัÊงหมดเป็นกรรมสิทธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ
   คดัลอกส่วนใดส่วนหนึÉง หรือทัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนุญ

าตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
   เป็นลายลกัษ

ณ
์อกัษ

ร
Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั

 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-03

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ตาํแหน่งของบนัได
ทีÉจะทาํการรืÊอถอน

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการ
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

รศ.ดร.ภาณ
 ุ ด่านวานิชกลุ

 8



FC
U

FC
U

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผ่น

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการทัÊงหมดเป็นกรรมสทิธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ
   คดัลอกสว่นใดสว่นหนึÉง หรือท

ัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนญุ
าตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

   เป็นลายลกัษณ
อ์กัษร

Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั
 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-04

นายกิตติ   เมธาวงศ์

แบบแสดง

   แปลนหอ้ง วศ.108
   หลงัปรบัปรุง

พื
ÊนทีÉทาํพื

Êน
 Eproxy

วศ.108
โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตักิาร
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

ตาํแหน่งติดตัÊงพดัลม
ระบายอากาศ

รศ.ดร.ภาณ
ุ  ด่านวานิชกลุ

CBUCBU

ผงัหลงัปรบัปรุง หอ้ง วศ.108 ชัÊน ř อาคารอาํนวยการ

Load

PP

PP
P P
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ทางเดินในอาคาร

+ 4.80 ระดบับนคาน

แบบรายละเอียดการวางชดุคอยลร์อ้น และติดตัÊงพดัลมระบายอากาศ หอ้ง วศ.108

ห
ม
ายเห

ตุ

 - ระบบไฟ
ฟ้า ใหต้่อเขา้กบัจุดต่อไฟแยกสาํหระบระบบปรบัอากาศ

 - ขนาดของท่อน
ํÊายา และสายไฟ

 เป็นไปตามมาตรฐานวศิวกรรม

 - การเดินท่อน
ํÊายาใหหุ้ม้ฉนวนทกุท่อ แลว้ครอบดว้ยรางพีวีซี

 - ขนาด และระยะในการติดตัÊง ใหด้คูวามเหมาะสมจากหนา้งาน

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผ่น

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการท
ัÊงหมดเป็นกรรมสทิธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ

   คดัลอกสว่นใดสว่นหนึÉง หรือท
ัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนญุ

าตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
   เป็นลายลกัษณ

อ์กัษร
Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั

 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-05

นายกิตติ   เมธาวงศ์

แบบแสดง

   แสดงการติดตัÊงเครืÉองปรบัอากาศ
   และพ

ัดลมระบายอากาศ
   หอ้ง วศ.řŘŠ และ วศ.řŘš

ตาํแหน่งติดตัÊงพ
ดัลมระบายอากาศ

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการ
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

รศ.ดร.ภาณ
ุ  ดา่นวานิชกลุ

CBU

ตาํแหน่งคอยลร์อ้นหลงัทาํการยา้ย
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ระดบัพื
Êนนอกอาคาร

ระดบัพื
Êนนอกอาคาร

+ 4.80 ระดบับนคาน

แบบรายละเอียดการติดตัÊงพ
ดัลมระบายอากาศ หอ้ง วศ.109 ตาํแหน่งติดตัÊงพ

ดัลมระบายอากาศ

ระดบัพื
Êนนอกอาคาร

ระดบัพื
Êนในอาคาร



ผงัหลงัปรบัปรุงหอ้ง วศ.109 ชัÊน ř อาคารอาํนวยการ

แบบแสดง

   แปลนหอ้ง วศ.109
   หลงัปรบัปรุง

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผ่น

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการทัÊงหมดเป็นกรรมสทิธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ
   คดัลอกสว่นใดสว่นหนึÉง หรือท

ัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนญุ
าตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

   เป็นลายลกัษณ
อ์กัษร

Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั
 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-06

นายกิตติ   เมธาวงศ์

U
P วศ.109

พื
ÊนทีÉทาํพื

Êน Eproxy

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตักิาร
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

รศ.ดร.ภาณ
ุ  ด่านวานิชกลุ

ตาํแหน่งติดตัÊงพดัลม
ระบายอากาศ

ป.1

ป.2

Load
P

P P

P
P

P
P

P
P
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แบบรายละเอียดการติดตัÊงพ
ดัลมระบายอากาศ หอ้ง วศ.109

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผ่น

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการท
ัÊงหมดเป็นกรรมสทิธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ

   คดัลอกสว่นใดสว่นหนึÉง หรือท
ัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนญุ

าตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
   เป็นลายลกัษณ

อ์กัษร
Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั

 หา้มวดัจากแบ
บเป็นอนัขาด

A-07

นายกิตติ   เมธาวงศ์

แบบแสดง
   แสดงการตดิตัÊง
   พ

ดัลมระบายอากาศ
   หอ้ง วศ.řŘ9

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการ
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

รศ.ดร.ภาณ
ุ  ด่านวานิชกลุ

+ 0.00
FL

+ 4.80 ระดบับนคาน

ตาํแหน่งติดตัÊงพดัลมระบายอากาศ

ระดบัพื
Êนนอกอาคาร
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แบบแสดง

     รายละเอียดการติดตัÊง
     สายกราวด์

มาตราส่วน

หมายเลขแบบ
จาํนวนแผ่น

เขียน

ตรวจ

วิศวกร

นายกิตติ   เมธาวงศ์

ř.รูปแบบและรายการทัÊงหมดเป็นกรรมสทิธิของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรห์า้มทาํการ
   คดัลอกสว่นใดสว่นหนึÉง หรือท

ัÊงหมด ก่อนไดร้บัอนญุ
าตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

   เป็นลายลกัษณ
อ์กัษร

Ś.ระยะต่างๆใหค้ือตามตวัเลข เป็นสาํคญั
 หา้มวดัจากแบบเป็นอนัขาด

A-08

โครงการ

งานปรบัปรุงหอ้งปฏิบตักิาร
ทางวิศวกรรมเคมี วศ.řŘŠ
และ วศ.řŘš

นายกิตติ   เมธาวงศ์

รศ.ดร.ภาณ
ุ  ด่านวานิชกลุ
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P
P

แบบรายละเอียดการติดตัÊงสายกราวดใ์หก้บั Pow
er Pluge

แนวเดินสายกราวด ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า ř.ŝ sq.m
m

. รอ้ยทอ่พี
วีซี


